
     

 

Szczecin, 15 października 2018 r. 

 odpowiedzi na pytania - Część II 

 

  

  

Szczecińska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. (Zamawiający) informuje, że od jednego 

z Wykonawców wpłynęło zapytanie, dotyczące postępowania w trybie przetargu 

nieorganicznego pn.: „Zaprojektowanie i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych 

na Prawobrzeżu Szczecina w ramach zadań S5, S19, S20, S34, S35 – Zestaw nr 7”, o treści 

jak poniżej, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie 4 

Prosimy o informację czy w wejściach rurociągów do budynków należy stosować pionowe 

kolana wejściowe? Jeśli tak to prosimy o określenie, do których zadań i do których budynków 

mamy je zastosować. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający informuje, że na obecnym etapie nie można 

jednoznacznie wskazać budynków, w przypadku których należałoby zastosować pionowe 

kolana wejściowe. 

Ostateczny dobór rozwiązania należeć będzie do Wykonawcy na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej w uzgodnieniu z SEC Sp. z o.o.. 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe zmiany nie powodują konieczności modyfikacji 

ogłoszenia, w zakresie terminu składania ofert.  

 

Sporządziła: Agnieszka Śmiechowska 


