Szczecin, 13 lipca 2017 .

odpowiedzi na pytania - Czes¢ ||

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: ™

Szczecinska Energetyka Cieplna Spétka z o.0. (Zamawiajacy) informuje, ze od
Wykonawcéw  wplynely zapytania  dotyczace postepowania  przetargowego
pn.: ,Wdrozenie systemu zdainego odczytu cieplomierzy i monitoringu weziow
cleplnych droga GSM w lewobrzeznej czescl Szczecina” o tresci jak ponizej, na ktére
Zamawiajacy udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie 17

W § 4 LICENCJA okreslone zostaty przez Zamawiajgcego warunki licencyjne, na jakich bedzie
mégt on korzystac z Systemu, w pelni wystarczajace do uzytkowania Systemu przez
Zamawiajacego. Waréd warunkow licencji pojawi sig jednak réwniez ustep 9, kidry mowi nie 0
licencji, ale o przekazaniu na wlasnosé kodéw zrédiowych oprogramowania. Wnosimy 0
usuniecie tego ustepu z nastepujacych powodow:

a) Przedmiotemn umowy okreslonym w SIWZ nie jest przygotowanie dedykowanego
oprogramowania dla Zamawiajacego, ale wdrozenie Systemu w oparciu o oprogramowanie,
jakie w praktyce Wykonawca oferuje na rynku. Napisanie takiego oprogramowania od podstaw
na wylaczne potrzeby Zamawiajacego lub tez przeniesienie wiasnosci posiadanego
oprogramowania na wlashoéé Zamawiajgcego, wigze sie z bardzo duzymi kosztami dla
Wykonawcy, co rzutowac bedzie bardzo znaczaco na wartos¢ oferty.

b) Posiadanie koddw iréd’rowych do oprogramowania przez Zamawiajacego nie jest w
zadnym stopniu potrzebne do wdrozenia i pézniejszej eksploatacji Systemu przez
Zamawiajacego. Przekazanie odpowiedniej licencji na oprogramowanie jest dla Zamawiajacego

w petni wystarczajgce dla uzytkowania Systemu.
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C) Udostepnienie koddw zrédtowych, nawet bez prawa wiasnoéci do nich, wigze sig z
ujawnieniem tajemnicy handlowej, a ich pozyskanie przez podmioty konkurencyjne wigzatoby
sie ze znaczacy stratg dla Wykonawcy. Dlatego, aby ta potencjaina strata nie znalazta
odzwierciedlenia w -cenie oferty, udostepnienie kodéw musiatoby by¢ obwarowane
szczegGtowymi warunkami co do zasad ich udostgpnienia, przenoszacymi odpowiedzialnos¢
za ich nieupublicznienie na Zamawiajacego, przy jednoczesnej znikomej uzytecznodci tych
kodéw dla Zamawiajacego.

Majgc na uwadze wnosimy o usunigcie §4 ust. 9 ze Wzoru Umowy.
Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajacy informuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru Umowy,
stanowigcy Zatacznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia poprzez
wykreslenie § 4 ust. 9.

Pytanie 18

W zwigzku z tym, ze w ramach wdrozenia Systemu Zamawiajacy nabywa licencje na
oprogramowanie a nie samo oprogramowanie wnosimy o zmiane §8 ust. 5 w zastepujac jego
aktualng tre$é: W zakresie oprogramowania Wykonawca gwarantuje, iz Zamawiajacy nabywa
je w najaktualniejszej wersji". Trescig ,W zakresie oprogramowania Wykonawca gwarantuje
udzielenie licenciji do jego najaktualniejszej wersji’.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajacy informuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru Umowy,
stanowigcy Zatacznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamaéwienia.

W zwigzku z powyzszym §8 ust. 5 Umowy otrzymuje brzmienie , W zakresie oprogramowania
Wykonawca gwarantuje udzielenie licencji do jego najaktualniejszef wersji'.
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Pytanie 19

Prosimy o wyjasnienie znaczenia i doprecyzowanie §8ust. 6 Wzoru umowy. Czy piszac o
rozbieznociach, Zamawiajgcy ma na mysli rozbieznosci pomiedzy dostarczona przez
Wykonawce dokumentacje oprogramowania Systemu, a jego rzeczywistym dziataniem? Jesli
tak wnosimy o doprecyzowanie tego ustepu zastepujgc jego aktualng tresé: ,Za wade
oprogramowania uwaza sie brak gwarantowanej jakosci oraz udowodnione przez
Zamawiajacego powtarzalnych, znacznych rozbieznosci w ostatniej przekazanej mu wersji
dokumentagcji”, Trescig: ,Za wade oprogramowania uwaza si¢ brak gwarantowanej jakosci oraz
udowodnione przez Zamawiajacego powtarzalnych, znacznych rozbieznosci pomigdzy ostatnig
przekazang mu wersji dokumentacji oprogramowania Systemu a jego rzeczywistym
dziataniem”.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru Umowy,
stanowigcy Zatacznik nr 7 do Specyiikaciji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

W zwigzku z powyzszym §8 ust. 6 Wzoru Umowy otrzymuje brzmienie ,Za wadg
oprogramowania uwaza sie brak gwarantowanej jakoSci oraz udowodnione przez
Zamawiajacego powtarzainych, znacznych rozbieznosci pomigdzy oslainig przekazang mu
wersjq dokumentacji oprogramowania Systemu a jego rzeczywistym dziataniem”.

Pytanie 20

W odniesieniu do §8 ust. 3 i ust. 4 prosimy o wyjasnienie, w jaki sposéb Zamawiajgcy oczekuje
realizacji serwisu gwarancyjnego urzgdzen. Tzn. czy Zamawiajgcy wymaga, aby po zgtoszeniu
usterki urzgdzenia Wykonawca samodzielne zdemontowat i ponownie zamontowat urzgdzenie
naprawione lub wymienione na nowe, czy tez demontaz uszkodzonego i montaz naprawionego
lub nowego urzadzenia wykonywany bedzie przez Zamawiajgcego, a Wykonawca w ramach
gwarangji, po otrzymaniu usterkowego urzadzenia, odesle Zamawiajgcemu naprawione lub

nowe urzgdzenie.
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QOdpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze po zgtoszeniu usterki
jakiegokolwiek urzadzenia podlegajacego warunkom gwarancji samodzielnie je zdemontuje
i wysle do Wykonawcy. Koszt wysytki pokrywa Wykonawca.

Pytanie 21

Z uwagi na licznosé kar oraz mozliwoéé ich kumulatywnego naliczania, wnosimy
o wprowadzenie limitu sumarycznej wartosci kar, o ktérych mowa w §9 ust. 1, do okreslonej
wysokosci (proponujemy 20% wartosci kontraktu brutto), poprzez wprowadzenie punktu 13,
w §9 ust. 1 o tresci: ,Sumaryczna wysoko$¢ kar, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, nie
moze przekroczyé 20% tacznej wartosci wynagrodzenia bruito, o ktérym mowa w §7 ust. 1 pkt.
1)i2).

Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajacy, informuje, Ze nie wyraza zgody na modyfikacje
postanowien, dotyczacych kar umownych.

Pytanie 22
Par 4 ust. 10 Umowy

Czy w zwigzku z wprowadzong instyiucjg odstgpienia od umowy w zwigzku z wadg
oprogramowania, Zamawiajacy przewiduje mozliwoscé wprowadzenia do umowy zapisu
dotyczacego wzajemnych praw i obowigzkdw Stron w przypadku odstapienia, w §2C¢zegolnosci
dotyczgcych rozliczenia dostarczonych urzadzen?

Wprowadzona tak rygorystycznie instytucja odstapienia w zwigzku z wada oprogramowania
pomimo zapewnien gwarancyjnych bedzie niewspéimierna do Srodkéw ochrony jakie juz
zostaty zagwarantowane Zamawiajacemu.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze nie przewiduje wprowadzenia do
wzoru umowy postanowien dotyczacych praw i obowigzkow stron, gdyz bedg one zaleze¢ w
gtéwnej mierze od tego, w jakim momencie odstapienie nastapi. Nalezy mie¢ na wzgledzie, iz
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Zamawiajacy zamierza skorzystaé z prawa do odstagpienia jedynie w przypadku wad istotnych,
ktére catkowicie lub z znacznym stopniu uniemozliwiajg korzystanie z oprogramowania, a ktdre
nie zostaly usuniete brzez wykonawce w ramach gwarancji i rekojmi za wady.

Pytanie 23
Par 4 ust. ¢ Umowy

Czy z uwagi na fakt, ze System ma zosta¢ zainstalowany w $rodowisku udostepnionym przez
Wykonawce, Zmawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia do umowy zapisu modwigcego o
koniecznosci przekazania kopii zapasowej systemu?

Zadanie przekazania kod6éw zrodtowych do oprogramowania jest dalece ingerujacym w sfere
praw autorskich rozwigzaniem.

Odpowiedz:

W odpowiedzi na w/w zapytanie Zamawiajacy informuje, ze dokonat modyfikacji Wzoru Umowy,
stanowiacy Zatacznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia poprzez
wykreslenie § 4 ust. 9. Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze wymaga przekazania kopii
zapasowej, pozwalajacej na uruchomienie systemu w petnej funkcjonalnosci na infrastrukturze
Zamawiajacego w czasie nie diuzszym niz 48h. Podczas trwania umowy aktualne kopie
zapasowe winny by¢ dostarczane co kwartat.

W zwiazku z powyzszym wprowadza sie nowy §.4 ust. 10 oraz 11 0 nastgpujacym brzmieniu:
,10.Zamawiajgcy wymaga przekazania kopii zapasowsj, pozwalajgcej na uruchomienie
systemu w petnej funkcjonalnosci na infrastrukturze Zamawiajacego w czasie nie diuzszym niz
48h.

11. W trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy aktualne kopie zapasowe winny byc
dostarczane co kwartal’

Pytanie 24
Par 10 ust. 3 pkt b) oraz par. 10 ust 5 pkt a) Umowy

Czy z uwagi na fakt wprowadzenia w tresci umowy zapisow dajacych prawo Zamawiajgcemu
do wprowadzania zmian w realizowanej Umowie, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
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zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach w ktérych zmiana nastepuje nie z jego
winy?

Tre$é umowy jednostronnie traktuje o mozliwosci zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w
zwigzku ze zmniejszeniem zakresu dostaw w sytuacji skorzystania przez Zamawiajgcego do
prawa zmiany. Wynagrodzenie umowne zostato okreslone w formie ryczattowej wobec czego
nalezy réwniez przewiedzie¢ mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy w zwigzku ze
zwigkszeniem kosztéw po jego stronie z uwagi na zmiang okolicznosci wykonania umowy.
Odpowiedz: )

Zamawiajacy nie dokonuje modyfikacji w zakresie katalogu mozliwych zmian do umowy.
Wskazuje sie, iz zgodnie z art. 140 ust. 1 PZP zakres $wiadczenia wykonawcy wynikajacy z
umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem zawartym w ofercie, wobec czego nie mozna w
trakcie zamdwienia prowadzi¢ do jego dowolnego zwigkszenia. Jakiekolwiek wnioski o zmiany
w przedmiocie umowy rozpatrywane bedg w zakresie ich zgodnosci z art. 144 PZP.

W zakresie kosztéw, Zamawiajacy uwzglednia uwage wykonawcy wprowadzajac klauzule
waloryzacyjng. Klauzula ta bedzie miata jednakze zastosowanie jedynie w przypadku
skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, {i. w przypadku, gdy umowa o udzielenie

zamowienia bedzie trwata dtuzej niz 12 miesiecy.

Biorac pod uwage powyzsze, Zamawiajacy wprowadza nastepujaca modyfikacje do wzoru
umowy:

Po § 7 ust. 9 dodaje sie ust. 10 w brzmieniu

,10. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z prawa opcji, wykonawca moze wnosic
o waloryzacje wynagrodzenia w nastepujacych przypadkach i na nastepujacych zasadach:
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1)

2)

3)

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT - obnizenie lub podwyzszenie wynagrodzenia

jest mozliwe w wysokosci odpowiadajacej zmianie podatku;

W przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 1. 0 minimalnym

wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2017r. poz. 847 ze zm. ) wynagrodzenie moze ulec
zmianie o wykazang przez Wykonawce warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu

Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia wynagrodzeri pracownikow, do wysoko$ci

zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej czesci (w przypadku

pracownikow zatrudnionych w wymiarze nizszym niz peten etat), z uwzglednieniem
wszystkich obciazen publicznoprawnych.

a) Zmiana wynagrodzenia o kiérej mowa w pkt 2), zostanie ustalona poprzez
uwzglednienie  zwiekszenia wynagrodzert pracownikéw, kitérzy otrzymuja
wynagrodzenie w wysokosci minimainego wynagrodzenia za prace lub jego
odpowiednig czes¢ (w przypadku pracownikéw zatrudnionych w wymiarze nizszym
niz pefen etat), bezposrednio biorgcych udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego
pozostatej do wykonania, w momencie wejscia w zycie zmiany przepiséw, czesci
zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartosé wzrostu kosztu, o kiérym mowa
w pkt 2), przedstawiajac jego kalkulacje wraz z o$wiadczeniem o liczbie | wymiarze
czasu pracy pracownikow, o kidrych mowa w lit. b)

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie moze ulec zmianie 0 wykazang
przez Wykonawce wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe] kwoty netto wynagrodzenia oséb, zatrudnionych na umowe o prace lub
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osoba fizyczng nieprowadzaca
dziatalnosci gospodarczej.
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5)

a) Zmiana Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej, o ktérej mowa w pkt 5), zostanie
ustalona poprzez uwzglednienie zwigkszonych skiadek od wynagrodzen o0sob,
zatrudnionych na umowe 0 prace lub na podstawie umowy cywilnoprawnej zawarte]
z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci gospodarczej, bezposrednio bioracych
udziat w realizacji na rzecz Zamawiajgcego pozostatej do wykonania, w momencie
wejécia w zycie zmiany przepiséw, czesci zamowienia.

b) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaze wartoéé wzrostu kosztu, o ktérym mowa
w pkt 5), przedstawiajac jego kalkulacie wraz z oswiadczeniem o liczbie osdb, o
ktérych mowa w lit. b).

W terminie 21 dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, o ktorym mowa
odpowiednio w pkt 2) lub 3), Zamawiajacy pisemnie wyrazi zgode na wprowadzenie
zmiany wynagrodzenia zgodnie z kalkulacjg Wykonawcy albo zgtosi zastrzezenia do
kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje sie do zastrzezenia Zamawiajgcego w terminie 7 dni
od jego ofrzymania, przedstawiajgc na pisémie nowg kalkulacje albo uzasadnienie
poprawnosci kalkulacji, do kiérej Zamawiajacy zgtosit zastrzezenia.

Zamawiajacy uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz

oéwiadczenia Wykonawcy i do zgdania przedstawienia przez Wykonawce — zgodnie z

wyborem Zamawiajacego — wszystkich lub niektérych dokumentéw potwierdzajacych

kalkulacie, 1j.: imiennej listy 0sdb, o ktérych mowa pkt 2) lub 3), zgtoszenia ww. oséb do

ZUS, uméw na podstawie ktérych ww. osoby sg zatrudnione przez Wykonawce, itd.

Pytanie 25
Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt Il, 2.

Czy urzadzenie typu Il bedzie jednoczesnie obstugiwato np. dwa regulatory pogodowe czy

bedzie wpiety jeden reguiator pogodowy do urzadzenia telemetrycznego, a w zwiazku z tym

czy urzadzenie moze mieé fizycznie 1 interfejs RS-232 lub RS-485.

Odpowiedz:

W przypadkach koniecznosci uruchomienia komunikaciji dwukierunkowej z dwoma regulatorami

pogodowymi w jednym wezle cieplnym Zamawiajacy wymaga zastosowania urzgdzenia typu il
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wyposazonego w interfejsy RS-232 i RS-485. W pozostatych przypadkach wystarczajacym jest
wyposazenie urzadzenie typu Il w jeden z nich kompatybilny z cdpowiednim typem regulatora
pogodowego.

Pytanie 26
Czy Zamawiajacy dopusci rozwigzanie oparte o wodomierze z naktadkg radiowg o 2zywotnosci

10 Iat, zamontowang bezpoérednio na liczydle wodomierza, zapewniajgcej:

e Zgodnoéé wskazania wodomierza mechanicznego  z naktadka (brak

rozsynchronizowania liczydta w przypadku przeptywow wstecznych),

* Rejestrowanie przeptywu wstecznego.
Takie rozwigzanie jest powszechnie stosowane w branzy Wod-Kan i pozbawione jest wad
opartych na wodomierzach z kontaktronem { drganie zestykdw oraz generowanie dodatkowych
impulsow).
Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza powyzsze rozwigzanie pod warunkiem zachowania w urzadzeniu |, I,
11l oraz w modutach w ciepfomierzy mozliwosci podtaczenia wodomierza z impulsatorem.

Pytanie 27
Program Funkcjonalno - Uzytkowy pki I, 5.

Czy Zamawiajacy dopusci przetworniki ciénienia cyfrowe z sygnatem wyjsciowym [2C.
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania cyfrowych przetwornikéw cisnienia z sygnatem

wyjsciowym 12C

Pytanie 28
Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt I1, 5.

Jak jest wymagana minimalna dugo$¢ przewodow zastosowanych przetwornikdw cisnienia.

Odpowiedz:
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Standardowa dtugo$é przewodéw do przetwornikow ciénienia mozna przyjgé okoto 2 metréw,
W niektdrych lokalizacjach ta diugos¢ moze okazaé sie jednak niewystarczajgca.

Pytanie 29
Program Funkcjonalno - Uzytkowy pkt Ii, 5.

Zgodnie ze specyfikacja przetworniki ciénienia maja pracowaé w przedziale temperatury
0— 130 st C, dodatkowo zgodnie z odpowiedziami z dnia 29.06 (odp. nr 12), przetworniki
ciénienia beda montowane w rurkach petlicowych. Takie wpigcie przetwornika cinienia nie
bedzie powodowaio pracy w temp. 130 st. C w zwigzku z tym mozna zastosowaé tansze
przetworniki. Czy Zamawiajacy dopusci przetworniki ciénienia pracujace w przedziale
temperatury 0 — 110 st. C?

Odpowiedz:

Z uwagi na specyfike pracy sieci ciepinej Zamawiajacy, pozostaje przy wymogu zastosowania
przetwornikow cisnienia wskazanych w PFU.

Pytanie 30
Program Funkgcjonalno - Uzytkowy pkt I, 6.

Jakie s3 wymagania Zamawiajgcego odnosnie dtugosé i klasy doktadnosci wodomierzy.

Odpowiedz:
W przypadku wodomierzy CW wody uzupemiajacej standardowa diugo$é wodomierzy to 110
mm Dn 15 kiasa B-H,A-V.

Pytanie 31
Czy Zamawiajacy dopuszcza aby oferowana aplikacja lub przekazana dokumentacja byta

wykonana po angielsku 7

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dopuszcza, aby jakakolwiek czgé¢ Systemu i przekazana dokumentacja byta
wykonana w innym jezyku niz polski.
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Pytanie 32
Zamawiajacy w swoich wymaganiach okreslit jakie dedykowane funkcje ma mie¢ oferowany

produkt. Wykonawca, kidry chciatby dostosowaé posiadane w swojej ofercie urzadzenia i
oprogramowanie tak aby byto one konkurencyjne cenowo nie zawsze bedzie posiadat
specyfikacje techniczna wszystkich oferowanych produktow. Czy Zamawiajacy dopuszcza aby
czes¢ specyfikacji technicznej byta dostarczona w pézniejszym etapie.

Jednoczesnie zgodnie z warunkami SIWZ Wykonawca gwarantuje, Zze wszystkie wymagane w
specyfikacji wymagania zostang spetnione.

Odpowiedz:

Zamawiajacy rekomenduje przediozenie wraz z ofertg chociazby uproszczone] wersji
dokumentagciji technicznej dla niektérych produktéw dostosowanych do wymagan postepowania
zapisanych w PFU.,

Pytanie 33

PHU 1.5

Przetworniki ci$nienia muszg spetié nastepujgce wymagania:

Ze wzgledu na rézne nazewnictwo stosowane przez producentdw, prosimy o sprezycowanie
okreslenia ci$nienia niszczace — czy chodzi o przecigzalnos¢ zakresu pomiarowego czy
wytrzymato$é na rozerwanie.

Odpowiedz:

Cisnienie niszczace rozumiane jako wytrzymatosé na rozerwanie.

Pytanie 34
Program Funkcjonalno — Uzytkowy pkt. Ill 4.

Czy zasilanie urzadzenia telemetrycznego z sieci 230VACz szafy rozdzielczej ma rowniez
uwzglednié zakup i zamontowanie wylacznika instalacy]nego typu ,DS.”, tak aby w przysztosci
mozna bylo zdemontowaé zasilacz fub urzadzenie telemetryczne bez wytaczenia catego wezia
cieplnego.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wymaga zastosowania wytacznika nadpradowego jako zabezpieczenia zasilacza

urzgdzenia typu |, lI, M.

Pytanie 35

PFU II. 1.1}, PFU 1. 3.) posiada¢ wydane przez niezalezng jednostke notyfikujgcg i ztozone
wraz z ofertg potwierdzenia zgodnosci norm w zakresie: bezpieczenstwa uzytkowania,
kompatybilnoéci elektromagnetycznej, efektywnego wykorzystania zasobdéw czestotliwosci
PFU 11.1.9), PFU 2.3.e) posiada¢ stopiert ochrony [P 65 lub wyzszy potwierdzony certyfikatem
wydanym przez niezalezng jednostke certyfikujgca i ztozonym wraz z oferta.

Uzyskanie potwierdzenia norm wymaga przeprowadzenia badan specjalistycznych jednostkach
posiadajacych odpowiednie akredytacije. Przy czym badanie urzadzenia zachodzi dla
konkretnej aplikacji (wersji urzgdzenia wraz z ewentualnymi rozszerzeniami, kablami i
czujnikami). Kazde minimalne odstepstwo od wzorcowej konfiguracji wymaga ponownego
badania. Czy zamawiajacy sklonny jest do zmniejszenia ww wymagan do dostarczenia
certyfikatow CE wystawianych przez Oferenta.

Odpowiedz:

Zamawiajacy zmniejsza wymagania do dostarczenia tylko certyfikatow CE

Pytanie 36

PFU . 3. b) - zasilanie bateryjne urzgdzenia typu Ill Ze wzgledu na zastosowanie typowych
baterii dostepnych na rynku, w celu uzyskania odpowiedniego napiecia fadunku na okres 5 lat
pracy konieczne jest zastosowanie zespotu potgczonych ogniw bateryjnych. Czy Zamawiajgcy
dopuszcza takie rozwigzanie przy zachowaniu warunkéw opisanych w PFU 11, 3. ¢) mowiacych
iz wymiana baterii nie moze wymagaé lutowania lub innych czynnoséci wykraczajgcych poza
proste prace serwisowe jak odkrecenie obudowy.

Odpowiedz:
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Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie oparte na zastosowaniu zespotu potgczonych ogniw
bateryjnych Tylko i wytacznie do urzgdzen typu 1l

Pytanie 37

PFU II. 3. g} - zdalna wymiana oprogramowania w urzgdzeniach telemetrycznych Zdalna
Zmiana oprogramowania wymaga dodatkowego obcigzenia baterii. W przypadku zestawow
przeznaczonych tylko do odczytu ciepfomierzy, zwykle stosujemy urzadzenia ze zdalna
konfiguracjg w zakresie ilosci oraz typéw cieptomierzy. Czy zamawiajacy dopuszcza aby w
przypadku urzadzen typu Ill (odczyt bateryjny cieptomierzy), mozliwa byta zdalna konfiguracja
bez koniecznosci zdalnej wymiany oprogramowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza w przypadku urzadzen typu Il (odczyt bateryjny cieptomierzy)
mozliwos¢ zdalnej konfiguracji bez koniecznos$ci zdalnej wymiany oprogramowania.

Pytanie 38

PFU V. 7, PFU V. 18 - komunikacja z systemem bilingowym Zamawiajacego Prosimy o
wskazanie obecnie uzytkowanego przez Zamawiajacego systemu bilingowego. Prosimy o
wskazanie mozliwosci odczytu danych z istniejgcego systemu bilingowego — dostep do baz
danych systemu bilingowego, eksport danych w postaci tekstowej lub XLS, lub inne — jakie?
Czy konieczny jest zakup przez Oferenta licencji na dostep do danych z systemu bilingowego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze obecnie posiada ASSECO biling (KOM-MEDIA), docelowo
SAP 1S-U. Ze wzgledu na plany rozwojowe na chwilg obecng oczekuje/udostepni dostep do
bazy posredniczacej za pomocy tunelu VPN. Baza posredniczaca oparta na ORACLE Express
Edition bedzie zawierata niezbedne dane o mocy zaméwionej itd., oraz powinna posiadaé
informacje o licznikach i wartosciach odczytanych. Docelowo wymiana informacji z nowym
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systemem bilingowym |S-U musi odbywa¢ sie za posrednictwern SAP for AMI (WEB Service).
W przypadku wykonawcy nie beda potrzebne zadne dodatkowe licencje.

W zwigzku z bardzo lakonicznym uzasadnieniem odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 29.06.2017,
w celu usuniecia mogacych wystgpowaé nadal watpliwoéci, Zamawiajacy dokonuje
uzupetnienia odpowiedzi w nastgpujacy sposob:

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiajacy pozostaje przy wymogu zastosowania dla Systemu typu bazy danych MS SQL
lub ORACLE z uwagi na nizej wskazane czynniki i okolicznosci techniczne:

- systemy obecnie pracujgce u Zamawiajgcego (ERP SAP, platnik, biling) korzystajg z MS SQL
oraz Bazy Oracle,

- nowe systemy nie powinny zaburzaé homogenicznoéci obecnych rozwigzan, powinny byé z
nimi kompatybilne i powinny spetia¢ wymogi opisane w Polityce Bezpieczenistwa Informacji
Zamawiajgcego,

- zgodnie z PFU system winien zostaé przeniesiony na serwery w siedzibie Zamawiajacego do

$rodowiska opisanego powyzej.

Powyzsze skutkuje koniecznoscig zastosowania powyzszych wymogow.

Powyzsze zmiany powoduja koniecznos¢ modyfikacii tresci ogtoszenia, w_zakresie terminu

sktadania ofert. Oferty nalezy zlozyé w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.07.2017 r. do
godz. 13.30, a otwarcie odbedzie sie w dniu 27.07.2017 r. 0 godz. 14.00 w siedzibie
Zamawiaiaceqo, 1i. ul. Zbozowa 4, 70-653 Szczecin

Sporzadzita: Agnieszka Smiechowska
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