Szczecin, 21 grudnia 2017 r.

odpowiedzi na pytania - Czes¢ Il

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: T/1

Szczecifiska Energetyka Ciepina Spétka z o.0. {Zamawiajacy)} informuje, ze
od Wykonawcéw wplynely zapytania, dotyczace postepowania przetargowego pn.:
~Wdrozenie systemu zdalnego odczytu cieptomierzy i monitoringu weztéw ciepinych
droga GSM oraz systemu nadzoru dla sieci cieptowniczych wykonanych w technologii
rur prefizolowanych na sieci cieplowniczej Szczecina” o tre$ci jak ponizej, na ktére
Zamawiajacy udziela nastepujacych odpowiedzi:

Pytanie 10:
SIWZ pkt. 8.2 jest poprzedzony wskazowka: ,Dokumenty skiadane na wezwanie

Zamawiajgcego:”

natomiast przed punktem 8.2.n) jest wskazowka: ,\W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty
budowlane, dostawy lub ustugi odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez Zamawiajacego,
Wykonawca skiada réwniez:”

Prosimy o sprecyzowanie ktére dokumenty musza by¢ dostarczone wraz z ofertg a ktére na
wezwanie Zamawiajgcego.
Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie, informuije iz, zgodnie z zapisem pkt 8.2 lit. a) - j) SIWZ
zostaty wskazane dokumenty, ktdre nalezy ziozy¢ na wezwanis Zamawiajacego.
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Pytanie 11

W opisie wymagan detektoréw jest pomytka Rezystancja petli alarmowej: r = 1kQ do min.
200Q a powinno byé r = 1Q do min. 200Q

Odpowiedz:

Zamawiajacy w odpowiedzi na zapytanie, informuje iz zostaje poprawiona oczywista omytka
pisarska i punkt 1.1 tiret 3 PFU otrzymuje nowe brzmienie o treci:

Byto: Rezystancja petli alarmowej: r = 1kQ do min. 200Q”

Powinno byé: "Rezystancja petli alarmowej: r = 1Q do min. 200Q”

Sporzadzita: Agnieszka Smiechowska

Strona2z2



