1. Przedmiotem zamówienia jest w ramach podłączenia budynku należącego do Odbiorcy Ciepła przy ul. Dębogórskiej 31, 32, 33 (dz. 47 obręb 3031) w Szczecinie:
a) [bookmark: _Hlk129787620]wykonanie Dokumentacji Projektowej dla przyłącza cieplnego 2xDn125mm o długości ok. L=2x646m od punktu C1 do punktu C2,
b) [bookmark: _Hlk192693001]uzyskanie wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń wynikających z obowiązującego prawa, niezbędnych do wykonania robót budowlanych,
c) uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym,
d) dostawa niezbędnych materiałów wraz z zapewnieniem niezbędnych zasobów 
do wykonania przyłącza cieplnego,
e) wykonanie robót budowlano - montażowych wraz z odtworzeniem terenu w ramach budowy przyłącza cieplnego 2xDn125mm zgodnie z opracowaną i uzgodnioną 
z Zamawiającym Dokumentacją Projektową. Miejscem włączenia przyłącza cieplnego do systemu ciepłowniczego jest sieć ciepłownicza 2xDn125mm przy ul. Bardzińskiej 1 na odrzucie za zaworami preizolowanymi,
f) pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych,
g) wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

2. Przedmiot zamówienia należy należycie wykonać zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wymogami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno- Użytkowym (zał. nr 5), wydanymi przez SEC Sp. z o.o. Warunkami Technicznymi nr EI/EIP-72/NF/2026/EIK (zał. nr 6) oraz załącznikami stanowiących integralną część przedmiotowych Warunków Technicznych.
3. Roboty budowlane należy wykonać wraz z odtworzeniem terenu, a następnie sporządzić dokumentację powykonawczą. Prace odtworzeniowe na terenach zarządzanych przez ZDiTM należy wykonać zgodnie z warunkami opisanymi w Zarządzeniu nr 40/2014 wydanym przez Dyrektora ZDiTM w Szczecinie z dnia 15.10.2014 r. (zał. nr 4).
4. Wszelkie materiały i sprzęt niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zabezpiecza we własnym zakresie Wykonawca.
5. Wszystkie dostarczone materiały i urządzenia budowlano - instalacyjne powinny być fabrycznie nowe oraz spełniać obowiązujące przepisy i normy na terenie Polski. Oferta Wykonawcy obejmować powinna wyłącznie urządzenia eksploatowane i serwisowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

